EFICIENCIA ENERGETICA
EDIFICIOS PUBLICOS
CHICLANA DE LA FRA.
ACTUACIONES A EJECUTAR

FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOSY PORVINCIAS (FAMP)
“Casos de Exito en Edificios Municipales”
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ACTUACIONES EN EJECUCION

* INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
PARA AUTOCONSUMO

* TELEGESTION DE EDIFICIOS Y CAMBIO
DE LUMINARIAS POR LED

* PUNTOS DE RECARGA DE VEHICULOS
EN EL EXTRIOR DE LOS EDIFICIOS
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FOTOVOLTAICAS

BALANCE ENERGETICO

« Consumo eléctrico Actual
840.694 kWh

e Consumo eléctrico Futuro
487.999 kWh

AHORRO ENERGETICO
ESTIMADO 352.695 kWh

* Porcentaje de ahorro
energeético estimado
41,95 %
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FOTOVOLTAICAS
RESUMEN DE COSTES

e |nversion 288.706,00 €
e Coste actual suministros 160.621.,87 €
 Previsiones de ahorro 47.770,80 €

AMORTIZACION DE LA INVERSION
 Del total sin subvecion 6,4 anos

* Del 20 % propio 1,2 anos
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TELEGESTION Y LUMINARIAS

LED

BALANCE ENERGETICO

Consumo eléctrico Actual
2.259.537 kWh

Consumo eléctrico Futuro
493.613 kWh

AHORRO ENERGETICO
ESTIMADO 1.765.924 kWh

* Porcentaje de ahorro

energeético estimado
78,15 %
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TELEGESTION Y LUMINARIAS

LED

RESUMEN DE COSTES
* Inversion 618.416,58 €
* Coste actual suministros 577.092,56 €
* Previsiones de ahorro 349.299,77 €

AMORTIZACION DE LA INVERSION
* Del total sin subvecidon 1,77 anos




PUNTOS DE RECARGA

Se situaran en los
W cdificios con

| instalaciones
fotovoltaicas

| Coste estimado de
la inversion
29.618,91 €
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EFICIENCIA ENERGETICA
EDIFICIOS PUBLICOS
CHICLANA DE LA FRA.
PRIMERAS ACTUACIONES

FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOSY PORVINCIAS (FAMP)
“Casos de Exito en Edificios Municipales”

Carlos Viseras Gonzalez de Peredo
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METODOLOGIA SEGUIDA EN EE

Cada gestor debe desarrollar su
o . Toma de Datos
propio metodo y perfeccionarlo
con el tiempo. Debemos ajustar

nuestro procedimiento a las Propuesta de
singularidades de cada municipio Mejora

en el uso eficiente de la energia.

Analisis energético y

Fases de una Actuacion .
Economico.

Energética: toma de datos y
analisis, propuestas de mejoras >
e " Evaluacion
con analisis energetico y
. e Resultados
economico y por ultimo,
evaluacion de resultados.
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PUNTO DE PARTIDA
DEL MUNICIPIO EN
EFICIENCIA ENERGETICA




AUDITORIA ENERGETICA INICIAL

La Auditoria energética
inicial del municipio se
realizo en el 2010 dentro
del ambito de actuacion
e la Agencia Provincial

C
de la Energia de Cadizy
de la Diputacion de Cadiz.

En los conocidos como POAP-PEM
(Programa de Optimizacion y Ahorro
Energético Provincial para el
Desarrollo de Planes de Actuacion
Energética Municipal)
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INFORME RESUMEN DE LA AUDITORIA

ENERGETICA

EN EL MIUNICIPIO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

|
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42 FASE POAP-PEM

CHICLANA DE LA FRONTERA
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INVENTARIO ENERGETICO INICIAL

CONSUMOS Y COSTES
Alumbrado Publico
Semaforos (Incluido en AP)
CONSUMO ELECTRICO (kWh/afio) Edificios
Bombeos y Otros
Total
CONSUMO TERMICO (tep/afio)
CONSUMO TOTAL DE E.P. (tep/afio)

Alumbrado Publico
Semaforos (Incluido en AP)
COSTE ECONOMICO (€) Eoficios

Bombeos y Otros
Combustible
Total

Con el Inventario Energetico de todos los edificios
o Y dependencias se identificacion y localizacion los
090
‘== suministros eléctricos.

b Chiclana

10.657.878
72.833
8.605.259
0
19.263.137
122,44
4.855,67
1.479.101,21
12.578,97
931.442,39
0

131.930.89
2.542.475,10




PROPUESTAS MEJORA ENERGETICA

RESULTADOS GLOBALES

Consumo Eléctrico Actual (MWh/afia) 19.263,14
SITUACION ENERGETICA ACTUAL Consumo Térmico Actual (tep/afio) 122,44
Coste Econdmico Actual (€/afio) 3.038.874,43
Consumo Eléctrico Futuro (MWh/afio) 14.466,03
SITUACION ENERGETICA FUTURA Consumo Térmico Futuro (tep/afio) 122,44
Coste Econdmico Futuro (€/afio) 1.371.539,33

Ahorro Energético (MWh/afio) 4 797
AHORRO ENERGETICO
Ahorro Energético (%) 24,90
Ahorro Econdmico (€/afio
AHORRO ECONOMICO . ) R
Ahorro Economico (%) 50,51

IMPACTO AMBIENTAL Disminucion Emisiones CO2 (tnCO,/afio) 6.143,01
INVERSION (€) 4.754.119,36

PERIODO DE RETORNO (aiios) 3,10

Propuestas de medidas de Eficiencia
.s2.. Energeético de la Auditoria
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ACTUACIONES
EFICIENCIA ENERGETICA
EN CASA CONSISTORIAL

Chicana




REDISTRIBUCION
DE LOS
DOWNLIGHT
DEL

AYUNTAMIENTO

&y Chiclana
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EDIDIFIO DEL AYUNTAMIENTO

Actuaciones

* Redistribucion de los downlight del ayuntamiento.

* Colocacion de los mismos bajo el trame de madera del
techo del edificio.

* Medicion de itensidades luminicas y supresion de
puntos de luz.
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Junio

Julio

meses conmunes

Agosto

Septiembre
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Tabla d‘zﬁ')mpmtes 2012 2011 % ahorro
Junio 3.412,41 4.006,37 15%
Julio 3.662,54 4.409,14 17%
Agosto 3.707,69 4.184,11 11%
Septiembre 3.214,22 4.002,80 20%
total periodo 13.996,86 16.602,42
Ahorro medio (€) 2.605,56 16%

Ahorro de energia eléctrica 24.370 Kw (17 %)

El ahorro estimado al ano entero seria de 73.110 Kw/ano

Ahorro economico de 10.878,75 €/ano
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% 17%
Inversion total 2.500
. . 0,23
Retorno simple Afos 3 meses)
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ACTUACIONES
EFICIENCIA ENERGETICA
EN MERCADO DE ABASTOS
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INSTALACION DE
BATERIA DE
CONDENSADORE
S EN MERCADO ¢

DE ABASTOS  ©

N
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Actuaciones:

Instalacion de una bateria de
condensadores en el Cuadro
Central de mandos del

Mercado de Abastos
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El consumo energético del mercado en el afio 2011 = 438.020 Kw/aiio
La Energia Reactiva del mercado en el afio 2011 = 190.062 Kw/aiio
Total de Energia consumida + reactiva = 628.028 Kw/afo

Relacion entre la Energia Reactiva frente a la consumida = 30,26 %
Importe de la energia reactiva del total las facturas (+IVA) = 13.978,85 €
Importe total (+IVA) del las facturas del afio 2011 = 86,446,49 €

Relacion entre importe de la Energia Reactiva y la consumida = 16, 17 %




Y%

32,26%

Inversion total 3.135,12
Retorno simple Afos b2z

(2 meses y medio)




ACTUACIONES
EFICIENCIA ENERGETICA
EN COLEGIOSY OTROS

Chicana




Reguladores de apagados y
detectores de presencia

Se estudiaron las
actividades propias
del edificio y las
tareas de limpieza

Wm.n m

Se colocaron
reguladores de
apagados por zonas en
edificios municipales
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Reguladores de apagados y
detectores de presencia
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RESULTADOS
EFICIENCIA ENERGETICA
EVOLUCION CONSUMO ELECTRICO
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EVOLUCION DEL CONSUMOS

ELECTRICO

Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consummo
2018 Ewh|2017 Kwh|2016 Ewh|2015 Kwh| 2014 Kwh|2013 Ewh| 2010 Ewh
ALUMBRADO 4792662 | 4758794 | 4820858 | 5301665 | 5030756 | 6.032164 | 10577.910
PUBLICD
COLEGIOS
PLBLICOS 1075929 | 924845 B9E 119 904. 766 850.825 BE3 766
AAVV. 47.374 51.412 40 869 61140 66.625 49 652
2146943
EDAFICIOS <
T o 2055534 | 1684176 | 1635283 | 1703552 | 1.485.316 | 1.564.827
"ﬁ;ﬁﬂ,ﬁfﬁﬁ 601534 | 1222748 | 1133071 | 1202554 | 17219407 | 712589
SEMAFOROS
(Incluye Fuente Vil | 303952 248289 248 358 263.874 5 506 7.045 79068
centenaric)
VARIOS Induyen | ... oo 200510 | 23E083 264 803 200.963 5/ 5/
Ferias)
TOTAL.... e 9.093.055 | 9.090.773 | 9.023.651
0000,
——
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BALANCE ENERGETICO DE
LAS ACTUACIONES

Consumo Eléctrico Actual (MWh/afio)

19.263,14
SITUACION ENERGETICA ACTUAL Consumo Térmico Actual (tep/afio) 122,44
Coste Econdmico Actual (€/afio) 3.038.874,43
Consumo Eléctrico Futuro (MWh/afio) 14.466,03
SITUACION ENERGETICA FUTURA Consumo Térmico Futuro (tep/afio) 122,44
Coste Econdmico Futuro (€/afio) 1.371.539,33
.nh'ur m,dE. Emisiones Evitadas T_nnela:ias
Ahorro Energético Energia Eléctrica en Tn CO2 ** Equivalentes de
periodo 2010/2018 * kol Petnsieo. jep]
3.983.499 1.764,69 342,58
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