
Aerotermia y Autoconsumo; 
fuente de energía 

renovable2 en el marco del 
CTE2020



¡Hola!
Mi nombre es Jose Abdón Rodrigo
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1. ¡GRACIAS!
2. ¡GRACIAS!
3. ¡GRACIAS!

#YoMeQuedoEnCasa
#SiempreContigoMitsubishiElectric 



INTRODUCCIÓN





Usamos innovaciones tecnológicas para crear una sociedad con menor huella de carbono 
para el beneficio de las personas y del planeta
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RESUMEN DE LA JORNADA

1.¿Qué es la Aerotermia?
2.Marco Normativo y Contexto Bomba de Calor
3.Soluciones Mitsubishi Electric
4.Casos de Éxito



1.
¿Qué es la aerotermia?
¿Todas las aerotermia son energía renovables? 
¿Cuándo nace la tecnología?
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“
La aerotermia se define como la 

tecnología capaz de aprovechar la energía 
en forma de calor en el aire ambiente.
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“
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DIFERENTES SISTEMAS DE AEROTERMIA AIRE-AIRE
EXPANSIÓN DIRECTA



“
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DIFERENTES SISTEMAS DE AEROTERMIA AIRE-AGUA
EXPANSIÓN INDIRECTA



“

BOMBA DE CALOR  AEROTERMIA 
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“
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0,76kW

*COP SUZ-SWM40 A7/W35

Energía en el 
aire ambiente

ECODAN



“
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SEASONAL COEFCIENT OF PERFORMANCE

LOT 1
813/2013
811/2013

EN 14825

Ecodiseño
Etiquetado



“
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SEASONAL COEFCIENT OF PERFORMANCE DHW
LOT 2

814/2013
812/2013

EN 16147

Ecodiseño
Etiquetado

EN 16147

UNE-EN 16147:2017

Etiqueta Energética
BdC < 70kW
Dépósitos ACS < 500l



“
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¿Son todas las Aerotermia fuentes de energía renovables?

SUZ-SWM40VA

(SCOP 4,131)

ERST20D-VM2DSegún normas:
UNE EN 14825:2016
UNE EN 16147:2017

Clasificación de eficiencia energética según EU No.813/2013

1 Eficiencia para ACS SCOPdhw según EN 16147:2017
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AEROTERMIA
 Alta eficiencia energética
 Puede ser renovable (SCOP > 2,50)
 Frío, Calor y ACS
 Conviven con otras fuentes de energía
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2.
Marco Normativo
Nuevo CTE 2020 RD732/2019 
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MARCO NORMATIVO

40.000



 F-GAS
 Nuevo RSIF (Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas)

• RD552/2019 Adaptación normativa de nuestro país a las exigencias de 
seguridad normativa de Europa (A2L)
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MARCO NORMATIVO

REFRIGERANTES A3 Exigencia europea  NZEB = ECCN 
 Nuevo Código Técnico de la Edificación
 Nuevo RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en la Edificación)

https://www.caloryfrio.com/refrigeracion-frio/guia-
de-los-refrigerantes-a2l-actualizada.html
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“Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de 
la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo”

Consumo de energía 
primaria (energía no 
renovable y energía total)

Aporte mínimo de 
renovable al ACS

Calidad de la edificación y 
ajustes a la zona climática
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Mínimo SCOPdhw 3,34 para cubrir el 70%
Otras fuentes renovables (Autoconsumo…)
Añadiendo calor de recuperación (Polivalentes…)

CONSUMO ACS/DÍA ≤ 5.000 litros > 5.000 litros

SCOPdhw EN16147 2,50

Energía Renovable Mínima 60% 70%

ANTERIOR CTE NUEVO CTE

Sistema de 
referencia

Solar térmica + 
Caldera Sin Sistema de referencia

VIEJO CTE NUEVO CTE

Contribución 
renovable

Contribución 
renovable depende de 

la zona geográfia

Sólo un valor para todo el 
territorio

*COP SUZ-SWM40 A7/W35

(SCOPdhw 4,13)



Aerotermia y auto-consumo… Energía renovable2

REAL DECRETO 244/2019 DEL 5 DE ABRIL

Real Decreto 244/2019 sobre el autoconsumo. 
- Posibilidad de legalizar una instalación de autoconsumo. 
- Trámites con Cía. eléctrica
- Con conexión a red o aislada.

Rápido retorno de inversion ROI < 6 años
Instalación media BdC 8 kW con 1,5 kW PV

https://www.idae.es/tecnologias/energias-renovables/autoconsumo

Aerotermia + Solar Fotovoltaica



Aerotermia + Solar Fotovoltaica
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ELEMENTOS Y FUNCIONES

1. Unidad Exterior Aerotermia (bomba de calor)

2. Unidad Interior Hydrobox Duo

3. Nuevo Control FTC6 
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LA CONEXIÓN SMART GRID READY, SE INCLUYE DE 
FÁBRICA EN TODA NUESTRA GAMA

Aerotermia + Solar Fotovoltaica
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PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN ABIERTOS

Aerotermia + Solar Fotovoltaica



MARCO 
NORMATIVO

 Descarbonización de España
 ELECTRIFICACIÓN
 CTE apuesta por la aerotermia 
 La “REHABILITACIÓN” mercado seguro
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3.
Soluciones 
Mitsubishi Electric
Diferentes tipos de soluciones
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TIPOS DE AEROTERMIA
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Sistema SPLIT
• Hasta 25kW (modo calor)
• Disponible R410a/R32
• Disponible nuevo chasis AA

100% HIDRÁULICO
• Hasta 14kW (modo calor)
• Disponible R410a/R32
• Disponible nuevo chasis AA

Híbrido Mr SLIM
• 7.1 kW (frío) / 8kW (calor)
• Frío Dx (+ACS) / ACS / Calor
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TIPOS DE AEROTERMIA

40kW up to 

90ºC
CO2

(R744)

58kW up to 

70ºC
Heat

Recovery
up to 

70ºC
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SOLUCIONES GRAN CAPACIDAD

 Bomba de calor SÓLO calefacción hasta 70ºC

 Capacidad 43kW incluso a -5ºC incluyendo desescarches

 Control de cascada hasta 688kW

 Función de Backup

 Función de Rotación

 Integración a BMS

CAHV-P500YA-HPB
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SOLUCIONES GRAN CAPACIDAD

 Bomba de calor SÓLO calefacción hasta 90ºC

 Capacidad 40kW incluso a -3ºC incluyendo desescarches

 Refrigerante CO2 (R744)

 Tecnología Patentada

 Control Melans

QAHV-N560YA-HPB
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SOLUCIONES GRAN CAPACIDAD
QAHV-N560YA-HPB

SOLUCIÓN ÚNICA DEL MERCADO

• Instalación 100% hidráulica (carné RITE)
• Mantenimiento simple (agua)
• De 1 a 3 depósitos de ACS en serie
• Aislamientos desde 50mm hasta 100mm
• Depósitos desde 750l hasta 3000l
• Integración a BMS de serie
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SOLUCIONES GRAN CAPACIDAD



 La mayor flexibilidad y rango de capacidades
 Soluciones únicas Ecodan Híbrido
 Prácticamente todo el catálogo es renovable
 Aerotermia CO2 alta temperatura hasta 90ºC

35

SOLUCIONES 
MITSUBISHI 

ELECTRIC



4.
Casos de Éxito 
Diferentes soluciones en un pequeño resumen
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175 x Ecodan Hybrid
175 x PUHZ-FRP71VHA
175 x EHSC-VM2C
175 x PEAD-RP71JAQ
175 x PAR-32MAA

175 viviendas en Barcelona.
Residencial La Magoria

Ecodan Híbrido. Caso de éxito



Ecodan Híbrido. Caso de éxito

90 x Ecodan Hybrid
90 x PUHZ-FRP71VHA
90 x EHSC-VM2C
90 x PEAD-RP71JAQ
90 x PAR-32MAA

90 Bungalows La Siesta Salou 
Camping Resort 2*
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ESTABLOS, SALAS DE ORDEÑO Y 
PRODUCCIÓN DE LECHE

LIMPIEZA DE TINAS DE VINO ANTES 
Y DESPUÉS DE SU USO

WELLNESS Y PISCINAS DE 
BAJA, MEDIA Y ALTA 

TEMPERATURA

PRODUCCIÓN 
CERVEZA

Casos de éxito



Ecodan Híbrido. Caso de éxito

Hotel frente al mar
Rehabilitación (50 años)
3* 4* Clasificación energética B
165 habitaciones = 8500l/día 60ºC
Bombas de calor 764kW

Hotel Riazor A Coruña
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Casos de éxito

• REFORMAS DE VIVIENDAS

• GIMNASIOS

• CENTROS DEPORTIVOS



 Aerotermia residencial 100% probado
 Soluciones únicas aplicaciones únicas
 Campings, centros deportivos, gimnasios… 
 Prácticamente cualquier aplicación posible
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CASOS DE ÉXITO



¡Muchas Gracias!
Ahora, ¿Preguntas?

Si no pudiera contestar, me pueden localizar en:
academia3diamantes@sp.mee.com
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